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Отчет по устранению выявленных нарушений по результатам мониторинга безопасности 
условий в образовательной организации 15 ноября 2018 года. 

№ 
п/п 

Вид нарушения требований пожарной безопасности 

Устранение выявленных 
нарушений/ 

Срок устранения          
нарушения 

1. 

Оборудование и содержание эвакуационных путей и 
выходов / Двери эвакуационных выходов  не оборудованы 
запорами, обеспечивающими возможность их свободного 
открывания изнутри без ключа / п.35 Правил 
противопожарного режима в РФППР п.4.2.7. СП 1.13130.2009, 
п.6.18* СНиП 21-01-97 

Устранено 
19.11.2018 

2. 

Оборудование и содержание эвакуационных путей и 
выходов / Нет исправных знаков пожарной безопасности 
для обозначения путей эвакуации и выходов / п.43 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
19.11.2018 

3. 
Противопожарное состояние здания / Выявлены 
неисправные огнетушители / п.70,468,469,478 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
21.11.2018 

4. 
Противопожарное состояние здания / Нарушены нормы 
обеспечения помещений огнетушителями / п.70 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
21.11.2018 

5. 
Противопожарное состояние здания / Отсутствует учет 
наличия и состояния огнетушителей / п.478 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
22.11.2018 

6. 
Противопожарное состояние здания / Нарушаются правила 
эксплуатации электрооборудования / п.40-42 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
19.11.2018 

7. 

Противопожарное состояние здания / Не соблюдаются 
правила по организации хранения горючих материалов и 
другого имущества / п. 20, 23 (а,б,в,к,л) Правил 
противопожарного режима в РФ, п.5.2.4 и 5.6.3 СП 
4.13130.2013 

Устранено 
19.11.2018 

8. 

Оборудование и содержание эвакуационных путей и 
выходов / Нет исправных знаков пожарной безопасности 
для обозначения путей эвакуации и выходов / п.43 Правил 
противопожарного режима в РФ 

Устранено 
19.11.2018 

9. 
Оборудование и содержание эвакуационных путей и 
выходов / Допущено снятие предусмотренных проектной 
документацией дверей, препятствующих распространению 
опасных факторов пожара на путях эвакуации / п.23 (д) 
Правил противопожарного режима в РФ 

Срок устранения 
28.02.2019 

10. 

Оборудование и содержание эвакуационных путей и 
выходов / Двери из поэтажных коридоров на лестничные 
клетки (из дошкольных групповых ячеек) не оборудованы 
притворами, уплотнителями и исправными механизмами 
для самозакрывания / п.37(1) Правил противопожарного 
режима в РФ, п.4.2.7. СП 1.13130.2009, п.6.18* СНиП 21-01-97 

Срок устранения 
28.02.2019 
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